EDITAL

QUALIDADE DA AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

T_/""_\

Resultado dos boletins de analise — PCQA 2012 - 3° Trimestre

Joao Maria Aranha Grilo, Presidente da Camara Municipal do Alandroal torna publico o Edital

da Qualidade da Agua referente ao 3° trimestre 2012, para efeitos do disposto no ponto 1,
ponto 2 e ponto 5 do artigo 17.° do Decreto-Lei n.°306/2007, de 27 de Agosto, e no
cumprimento do PCQA 2012 referente aos Sistemas ZA1-Alandroal — Baixa, ZA2-Juromenha,
ZA3-Santiago Maior e ZA5-Malhada Alta.

PLANO DE AMOSTRAGEM - PCQA 2012 - 3.° TRIMESTRE:

Sistema Tipo de n.’ n.° total % Locais Amostrados (Redes)
— Controlo | Controlos | Parametros | Cumprimento VP () -
1 o,
ZA1 : g:l Egg::::;; 3 191 :gg,f’ Alandroal, Ferreira de
Alandroal-Baixa | ~ = 2 Capelins, Rosario
Cl (Inspeccao) - - i
ZA1 Edital emitido pela Entidade Gestora, Aguas do Centro Alentejo (AdCA). Reporta ao Sistema
Alandroal - Alta em “Alta" que abastece na totalidade o Sistemas ZA1 Alandroal - Baixa; abastece ainda
preferencialmente o Sistema ZA3- Santiago Maio, em anexo.
ZA2 CR1 (Rotina 1) E 6 100%
Juromenha CR2 (Rotina 2) 1 12 100% Juromenha
Cl (Inspecgao) | 1 42 100%
ZA3 CR1 (Rotina 1) 3 9 100%
SantiagoM. | CR2 (Rotina 2) 1 2 100% Marme'os;éijzs NS e
Cl (Inspecgao) - B -
ZA5 CR1 (Rotina 1) 2 6 100%
Malhada Alta | CR2 (Rotina 2) - B - Malhada Alta

Cl (Inspecgao)

APRECIAGAO DOS RESULTADOS:

Os resultados analiticos evidenciam que a agua distribuida no Concelho do Alandroal esta em conformidade com as

normas de qualidade estabelecidas na actual legislagao.

Nota:

O Sistema ZA 1 - Alandroal - Baixa serve as redes de abastecimento do Alandroal, Rosario, Mina do Bugalho, Terena,

Hortinhas, Orvalhos, Montes Juntos, Ferreira de Capelins/Faleiros, e Cabego de Carneiro.
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O Sistema ZA 2 - Juromenha serve a rede de abastecimento de Juromenha
O Sistema ZA 3 — Santiago Maior serve as redes de abastecimento de Marmelos/Lages, Pias, Casas Novas e Venda
O Sistema ZA 4 - Cabego de Carneiro Sistema fechado, e integrado no ZA1- Alandroal - Baixa

O Sistema ZA5 — Malhada Alta serve a rede de abastecimento de Malhada Alta
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RESULTADOS DAS ANALISES - PCQA 2012 - 3° TRIMESTRE:

| - Parametros Controlo Rotina R1

ZA 1- Alandroal - Baixa

Anélises Valor Andlise com
Parametro : e . o s valor inferior
Previstas (n.°) | Realizadas (%) | VP( | Maximo | Minimo a0 VP (%)
Escherichia Coli (N/100ml) 3 100 0 0 0 100%
Bactérias coliformes totais (ufc/100 mi) 3 100 0 0 0 100%
Cloro residual livre (mg/l CL2) 3 100 - 05 04 -
ZA 2- Juromenha
Andlises Valor Andlise com
Parametro : 0 : s - valor inferior
Previstas (n.°) | Realizadas (%) | VP() | Maximo | Minimo a0 VP (%)
Escherichia Coli (N/100ml) 2 100 0 0 0 100%
Bactérias coliformes totais (ufc/100 ml) 2 100 0 0 0 100%
Cloro residual livre (mg/l CL2) 2 100 . 0,1 02 :
ZA 3- Santiago Maior
Andlises Valor Andlise com
Parametro ; = ’ 2is o s valor inferior
Previstas (n.°) | Realizadas (%) | VP() | Maximo | Minimo a0 VP (%)
Escherichia Coli (N/100ml) 3 100 0 0 0 100%
Bacitérias coliformes totais (ufc/100 ml) 3 100 0 0 0 100%
Cloro residual livre (mg/l CL2) 3 100 - 0,8 04 -
ZA 5- Malhada Alta
Andlises Valor Andlise com
Parametro Previstas (n) | Realizadas (%) | VPO | Méximo | Minimo | “%o\/2f0e"
Escherichia Coli (N/100ml) 2 100 0 0 0 100%
Bactérias coliformes totais (ufc/100 mi) 2 100 0 0 0 100%
Cloro residual livre (mg/l CL2) 2 100 - 04 04 -

APRECIAGAO DOS PARAMETROS ANALISADOS — CR1:

Em todos os Sistemas Controlados foram cumpridos os limites impostos por Lei para o Controlo R1.
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RESULTADOS DAS ANALISES - PCQA 2012 — 3.° TRIMESTRE:

Il - Parametro de Controlo de Rotina R2

ZA 1 - Alandroal - Baixa

vl

Andlises Valor Analise com
Parametro Previstas Realizadas - oui valor inferior
(n.) (%) VP Maximo | Minimo a0 VP (%)
Amdnio (mg/L NH4) 1 100 0,5 <0,02 <0,02 100%
Numero de coldnias a 22 °C (ufc/mi) 1 100 - 1 1 -
Nimero de coldnias a 37 °C (ufc/mi) 1 100 - ND ND -
Condutividade (uS/cm a 20.° C) 1 100 2500 700 700 100%
Cor (mg/L PtCo) 1 100 20 <2 <2 100%
pH (unidades de pH) 1 100 =6,5pH<9,0 74 74 100%
Manganés (ug/L) 1 100 50 <15 <15 100%
Nitratos ( - - 50 - - (A)
Oxidabilidade (mgO2/L) 1 100 5 <1 <1 100%
Cheiro a 25°C, factor de diluicao 1 100 3 <1 <1 100%
Sabor a 25°C, factor de diluicao 1 100 3 <1 <1 100%
Turvagdo (UNT) 1 100 4 <0,5 <0,5 100%
ZA 2 - Juromenha
Anélises Valor Andlise com
Parametro Previstas Realizadas < 5 valor inferior
(n.9) (%) VP Méximo | Minimo a0 VP (%)
Aménio (mg/L NH4) 1 100 0,5 <0,02 <0,02 100%
Niimero de coldnias a 22 °C (ufc/ml) 1 100 - ND ND -
Nimero de colonias a 37 °C (ufc/ml) 1 100 - ND ND -
Condutividade (1S/cm a 20.° C) 1 100 2500 810 810 100%
Cor (mg/L PtCo) 1 100 20 <2 <2 100%
pH (unidades de pH) 1 100 26,5pH<9,0 7.7 77 100%
Manganés (ug/L) 1 100 50 <15 <15 100%
Nitratos (mg/L) 1 100 50 32 32 100%
Oxidabilidade (mgO2/L) 1 100 5 <1 <1 100%
Cheiro a 25°C, factor de diluigdo 1 100 3 <1 <1 100%
Sabor a 25°C, factor de diluigao 1 100 3 <1 <1 100%
Turvagao (UNT) 1 100 4 0,5 0,5 100%
ZA 3 - Santiago Maior
Andlises Valor Andlise com
Parametro Previstas Realizadas i =~ valor inferior
(n.) (%) VP Maéximo | Minimo a0 VP (%)
Amdnio (mg/L NH4) 1 100 0,5 <0,02 <0,02 100%
Nimero de colonias a 22 °C (ufc/mi) 1 100 - ND ND -
Numero de colonias a 37 °C (ufc/ml) 1 100 - ND ND -
Condutividade (1S/cm a 20.° C) 1 100 2500 760 760 100%
Cor (mg/L PtCo) 1 100 20 <2 <2 100%
PH (unidades de pH) 1 100 26,5pH<9,0 8,1 8,1 100%
Manganés (ug/L) 1 100 50 <15 <15 100%
Nitratos (mg/L) 1 100 50 <10 <10 100%
Oxidabilidade (mgO2/L) 1 100 5 <1 <1 100%
Cheiro a 25°C, factor de diluigao 1 100 3 <1 <1 100%
Sabor a 25°C, factor de diluicao 1 100 3 <1 <1 100% |
Turvagéo (UNT) 1 100 4 0,5 0,5 100% |
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APRECIAGAO DOS PARAMETROS ANALISADOS - CR2:

Em todos os Sistemas Controlados foram cumpridos os limites ao Valor Paramétrico impostos por Lei para o Controlo
R2.

Nota A: O Sistema ZA1-Alandroal-Baixa esta dispensado do Controlo dos Paréametros Conservativos, sendo o seu
controlo da responsabilidade da empresa em “Alta”, Aguas do Centro Alentejo (consultar edital da AdCA em anexo).

Il - Parametro de Controlo de Inspecéo Cl

ZA 2- Juromenha
Parametro Andlises Valor Andlise com
Previstas Realizadas VP Méximo | Minimo | valor inferior
(n.% (%) ao VP (%)
Aluminio (ug/L) 1 100 200 44 44 100%
Clostridium perf. (N/100 mL) 1 100 0 0 0 100%
Ferro (ug/L) 1 100 200 85 85 100%
Nitritos (mg/L) 1 100 0,5 <0,02 <0,02 100%
Antimonio (ug/L) 1 100 5,0 <35 <35 100%
Arsénio (ug/L) 1 100 10 <10 <10 100%
Benzeno (ug/L) 1 100 1,0 <0,5 <0,5 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 1 100 0,01 <0,005 | <0,005 100%
Boro (mg/L) 1 100 1,0 <0,3 <0,3 100%
Bromatos (ug/L) 1 100 10 <5 <5 100%
Cddmio (ug/L) 1 100 5,0 <1 <1 100%
Céilcio (mg/L Ca) 1 100 - 82 82 =
Chumbo (ug/L) 1 100 25 <5 <5 100%
Cianetos (ug/L) 1 100 50 <15 <15 100%
Cobre (mg/L) 1 100 2 <0,01 <0,01 100%
Cromio (ug/L) 1 100 50 <2 <2 100%
1,2 - dicloroetano (ug/L) 1 100 3,0 <1,0 <1,0 100%
Dureza total (mg/L Ca CO3) 1 100 - 290 290 -
Enterococos (Numero/100 mi) 1 100 0 0 0 100%
Fluoretos (mg/L) 1 100 1,8 0,2 0,2 100%
Magnésio (mg/L Mg) 1 100 - 20 20 -
Merctirio (ug/L) 1 100 1,0 <1,0 <1,0 100%
Niguel (ug/L) 1 100 20 <13 <13 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) 1 100 (HAP) <0,01 <0,01
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) 1 100 Somatério <0,01 <0,01 100%
Benzo(ghi) perileno (ug/L) 1 100 0,1 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) 1 100 <0,01 <0,01
Selénio (ug/L) 1 100 10 <10 <10 100%
Cloretos (mg/L) 1 100 250 92 92 100%
Tetracloroeteno (ug/L) 1 100 Somatdrio <1,0 <1,0 100%
Tricloroeteno (ug/L) 1 100 10 <1,0 <1,0
Cloroférmio (ug/L) 1 100 (THM) <3 <3
Bromoformio (ug/L) 1 100 Somatério <3 <3 100%
Dibromoclorometano (ug/L) 1 100 100 <3 <3
Bromodiclorometano (ug/L) 1 100 <3 <3
Sadio (mg/L) 1 100 200 47 47 100%
Sulfatos (mg/L) 1 100 250 29 29 100%
Clortolurdo (ug/L) 1 100 <0,02 <0,02 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 1 100 Seraiio <0,02 <0,02 100%
Linurao (ug/L) 1 100 0.1 <0,02 <0,02 100%
Metalaxil (ug/L) i 100 * <0,02 <0,02 100%
Terbutilazina (ug/L) 1 100 <0,02 <0,02 100%
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APRECIAGAO DOS PARAMETROS ANALISADOS - Cl:
Em todos os Sistemas Controlados foram cumpridos 0s
Controlo CI.

limites ao Valor Paramétrico impostos por Lei para o

Nota 1 - VP (Valor Paramétrico) — significa valor maximo ou minimo fixado para cada um dos parametros a controlar, para uma
propriedade, elemento, organismo ou substancia listada na segunda coluna das tabelas do anexo | do Decreto-Lei n.® 306/2007,

de 27 de Agosto, tendo em atengéo as notas de rodapé nelas incluidas.

Pacos do Municipio do Alandroal, 22 de Novembro de 2012.

O Presidente da Camara Municipal,

Jor?l Maria Aranha Grilo
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