CM Alandroal NIPG :7435/20 202Q,1LIE,5839 em 26-08-2020

QUALIDADE DA AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

Resultado dos boletins de analise — PCQA 2020 - 2° Trimestre

Jozo Maria Aranha Grilo, Presidente da Camara Municipal do Alandroal torna publico o Edital
da Qualidade da Agua referente ao 2° trimestre 2020, para efeitos do disposto no art.? 17.°do
Decreto-Lei n.°306/2007, de 27 de Agosto e do Decreto-Lei 152/2017 de 7 de Dezembro, e no
cumprimento do PCQA 2020 referente aos Sistemas ZA1-Alandroal — Baixa, ZA2-Juromenha,
ZA3-Santiago Maior- Baixa e ZA5-Malhada Alta.

PLANO DE AMOSTRAGEM - PCQA 2020 - 2.° TRIMESTRE:

Sistema Tipo de n.° n.® total % Locais Amostrados (Redes)
Controlo Controlos | Pardmetros | Cumprimento VP ()
7M1 CR1 (Rotinal) 3 9 100% Ferreira de Capelins,
Alandroal-Baixa CR2 (Rotinad) 1 10 100% Orvalhos e Cabecga de
androa Cl (Inspegéo) 0 0 - Carneiro
ZA1 Edifal emitido pela Entidade Gestora, Aguas de Vale do Tejo (AdVT). Reporta ao Sistema em
Alandroal - Alta “Ajta” que abastece na totalidade o Sistemas ZA1 Alandroal - Baixa; abastece ainda
preferencialmente o Sistema ZA3- Santiago Maior, consuitar edital em anexo
ZA2 CR1 (Ratina 1} 1 3 100%
Juromenha CR2 (Roatina 2) 1 11 100% Juromenha
Cl (inspegéo) 1 27 100%
ZA3 CR1 (Rotina 1) 3 3 100% . .
: : Marmelos, Aldeia de Pias &
Santiago M.- CR2 (Rotina 2) 1 11 100% '
Baixa Cl (Inspecéo) 0 0 N Casas Novas de Mares
ZA3 Edital emitido pela Entidade Gestora, Aguas de Vale do Tejo (AdVT). Reporta ao Sistema em
Santiago Maior- “Alta” que abastece na totalidade o Sistema ZA3- Santiago Maior- Baixa. consultar edital em
Alta anexo
ZAS5 CR1 (Rotina 1) 2 & 83% (A)
Malhada Alta | CR2 (Rotina 2) 1 12 100% Malhada Alta
Cl (Inspegéo) 1 1 100%

APRECIAGAO DOS RESULTADOS:

Os resuftados analfficos, do 2.° trimestre, evidenciam que a &gua distribufda no Concelho do Alandroal rras zonas ZA1
Alandroal, ZA2 Juromenha ZA3- Santiage Maior, e ZAS — Malhada Alta estd em conformidade com as normas de
qualidacle estabelecidas na atual legistacdo.

Nota A: Incumprimento no parametro — Bactérias Coliformes no valor de 26 UFC/100mL a 15/04/2020; Parecer da
autoridade de satde: devem ser realizadas andlises de verificagdo. Andlises de verificagdo: Amostragem realizada
a 24/04/2020 am 2 pontos de amostragem apresentando valeres dentre do regulamentar. Incumprimento encerrado.

Nota: s O Sistema ZA 1 - Alandroal - Baixa serve as redes de abastecimento do Alandroal, Rosario, Mina do Bugalho,
Terena, Hortinhas, Orvalhos, Montes Juntos, Ferreira de Capelins/Faleiros, e Cabego de Carneiro.

O Sistema ZA 2 - Juromenha serve a rede de abastecimento de Juromenha

e O Sistema ZA 3 — Santiago Major- Baixa serve as redes de abastecimento de Marmelos/Lages, Pias, Casas Novas e
Venda

& O Sistema ZA 4 — Cabego de Carneiro Sistema fechado, e integrado no ZA1- Alandroal - Baixa
O Sistema ZA5 — Malhada Alta serve a rede de abastecimento de Malhada Alta




RESULTADOS DAS ANALISES - PCQA 2020

{ - Parimetros Conirolo Rotina R1

ZA 1- Alandroal - Baixa

CM Alandroal NIPG :7435/20 202011,

2.° TRIMESTRE:

sk

Parimetro Analises Valor Cumprimento
Previstas (n.%) | Realizadas (%) | VP | Médximo | Minimo to VP (%)
Fscherichia Coli {N100ml) 3 100 0 0 0 100%
Bactérias cofiformes fotais (ufe/100 mi) 3 100 0 0 0 100%
Cloro residual livre (mg/l CL2) 3 100 - 0,7 04 -
ZA 2- Juromenha
Parametro Anilises Valor Cumprimento
Previstas (n.°} | Realizadas (%) | VP | Maximo | Minimo do VP (%)
Escherichia Coli {N/100mi) 1 100 0 0 0 100%
Bactérias coliformes totais {ufc/100 mi) 1 100 0 0 0 100%
Cloro residual livre {(mg/l CL2) 1 100 - 0.4 0.4 -
ZA 3- Santiago Maior - Baixa
Parimetro Anélises Valor Cumptrimento
Previstas (n.%) | Realizadas (%) | VP | Maximo | Minimo do VP (%)
Escherichia Coli (N/100ml) 3 100 0 0 0 100%
Bactérias coliformes totais {ufc/100 mi} 3 100 0 0 0 160%
Cloro residual livre {mg#l CL2) 3 100 - 0,8 0,5 -
ZA 5- Malhada Alta
Parémetro Andlises Valor Cumprimento
Previstas (n.%) | Realizadas (%) | VP | Maximo | Minimo do VP (%}
Escherichia Coli (N/100ml) 2 100 0 0 0 100%
Bactbrias coliformes totais {ufc/100 mi) 2 100 0 26 0 50% (B)
Cloro resitual livre {mg/l CL2) 2 100 - 1,5 02 -

APRECIAGAO DOS PARAMETROS ANALISADOS — CR1:

FEm todos os Sistemas Controlados foram cumprfdos os limites impostos por Lei para o Controlo R1.

Nota B: Incumprimento no pardmetro — Bactérias Coliformes no valor de 26 UFC/M00mL a 15/04/2020. Parecer
da Autoridade de Saade: Devem ser realizadas analises de verificacfio. Causa: baixa concentragdc de cloro
residual, o qual foi posteriormente corrigido Analises de verificagdo: Foram realizadas duas andlises de verificacio
a 24/04/2020, os resultados indicaram o restabelecimento dos niveis de gqualidade de agua com resultados de 0
UFC/100mL de Bactérias Coliformes em ambos os pontos. © incumprimento encontra-se encerrado pela

ERSAR.
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RESULTADOS DAS ANALISES - PCQA 2020 ~

CM Alandroal NIPG :7435/20 2024

2.° TRIMESTRE:

ity

;‘\) Y
il - Pardmetro de Controlo de Rofina R2
ZA 1 - Alandroal - Baixa
Analises Valor Cumpriment
Pardmetro Previstas Realizadas VP (0 Méximo | Minimo | o do VP (%)
(n.%) (%)
Nimero de colénias a 22 °C {ufc/mi) 1 100 - 3 31 -
Numero de colénias a 37 °C (ufc/mi) 1 100 - 14 14 -
Condutividade {1:S/cm a 20.° C) 1 100 2500 560 560 100%
Cor {mg/L PiCo) 1 100 20 <2 <2 100%
pH (unidades de pH) 1 100 16,5pHI9,5 7,6 76 100%
Manganés {ug/l) 1 100 50 <15 <15 100%
Nifrafos (mg/l) - - 50 - - (C)
Cheiro a 25°C, fator de diluigdo 1 100 3 <1 <1 100%
Sabor a 25°C, fator de diluigéo 1 100 3 <1 <1 100%
Turvagdo (UNT) 1 100 4 <0,5 <0,5 100%
Enterococo s{UFC /ml) 1 100 0 0 0 100%
ZA 2 - Juromenha
Anélises Valor Cumprimento
Pardmetro Pn?:f%tas Rea;;s;das VP Maximo | Minimo do VP (%)
Neimero de cofonias a 22 °C (ufe/mi) 1 100 - 3 3 -
Neimero de cofonias a 37 °C {ufe/mi} 1 100 - <1 <1 -
Condulividads (1:S/icm a 20.° C} 1 100 2500 710 710 100%
Cor (mg/. P{Co) 1 100 20 <2 <2 100%
pH (unidades de pH) i 100 06,5pH19,5 1,7 7,7 100%
Nitratos {mg/L) i 100 50 24 24 100%
Cheiro a 25°C, factor de diluigéio 1 100 3 <1 <i 100%
Sabor a 25°C, factor de diluigéo 1 100 3 <1 <1 100%
Turvagéo {UNT) 1 190 4 <0,5 <05 0% (C)
Enterococos (UFC/ml) 1 100 0 0 0 100%
Clorefos (mg/L Ci) 1 100 250 85 85 100%
ZA 3 ~ Santiago Maior - Baixa
Anélises Valor .
Pardmetro Previstas Realizadas Cumprimento
.9 (%) VPl Méaximo | Minimo do VP (%)
Neimero de colonias a 22 °C (ufc/mi) 1 100 - >300 >300 -
Ndmero de coldnias a 37 °C (ufc/mi) 1 100 - 3 3 -
Congutividade (1S/cm a 20.° C) 1 100 2500 520 520 100%
Cor {mg/L PiCo) 1 100 20 <2 <2 100%
pH {unidades de pH) 1 100 16,5pHI9,5 7.8 7,8 100%
Manganés {ug/l) 1 100 50 <15 <15 100%
Nilratos {mg/L) - - 50 - - {(A)
Cheiro a 25°C, factor de diluicio 1 100 3 <1 <1 100%
Sahor a 25°C, factor de diluicdo 1 100 3 < <1 100%
Turvagdo {UNT) 1 100 4 <0,5 <0,5 100%
Enterococos (UFC/mi) i 100 0 0 0 100%
Ferro {ug/t) 1 100 200 <5 <50 100%
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RESULTADOS DAS ANALISES - PCQA 2020 —

ZA 5 - Malhada Alta

CM Alandroal NIPG :7435/20 202

2.° TRIMESTRE!

TLIF,553

Anélises Valor Cumprimento
Parémetro P “‘Z‘;‘f;as Rea;{,i")’d""s vpt | Maximo | Minimo |  do VP (%)

Nimero de colénias a 22 °C (ufe/mi) i 100 - <1 <4 -

Nemero de colénias a 37 °C (ufe/mi) 1 100 - <1 <j -

Condutividade (1:S/cm a 20.° C) 1 100 2500 1100 1100 100%
Cor (mg/L PiCo) 1 100 20 <2 <2 100%
pH (unidades de pH) 1 100 §6,5pH9,5 8,3 83 100%
Manganés {ug/t) 1 100 50 <15 <15 1G0%
Nitratos {mg/L) 1 100 50 43 43 100%
Cheiro a 25°C, faclor de diluigdo i 100 3 <1 <1 100%
Sabor a 25°C, faclor de diluigdo 1 100 3 <1 <1 100%
Turvacdo (UNT) 1 100 4 <0,5 <0,6 100%
Enterococos (UFC/mL) 1 100 0 0 0 100%
Cloretos (mg/L C)) 1 100 250 200 200 100%

Nota 1 - VP (Valor Paramétrico) — significa valor maximo od minimo fixado para cada um dos parametros a conirolar, para uma
propriedade, elemento, organismo ou substancia listada na segunda coluna das tabelas do anexoa | do Decrefo-Lei n.° 306/2007,
de 27 de Agosto, tendo em alengdo as notas de rodape nelas incluidas, e Decreto-Lei 152/2017 de 7 de Dezembro.

Nota 2 = ND — N&o detetado

APRECIAGAO DOS PARAMETROS ANALISADOS - CR2:

Em todos os Sistemas Conirolados foram cumpridos os limites ao Valor Paramélrico impostos por Lei para ¢ Controlo

R2.

Nota C: O Sistema ZA1-Alandroal-Baixa, e sistema ZA3 — Santiago Maior- Baixa, estd dispensado do Controlo dos
Parametros Conservativos, sendo o seu controlo da responsabilidade da empresa em “Alfa’, Aguas de Vale do Tsjo
{consultar edital da AdVT em anexo).
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RESULTADOS DAS ANALISES - PCQA 2020~

{li - Parametro de Controlo de Inspegéo Cl

ZA 2 — Juromenha

CM Alandroal NIPG :7435/20 202 T, LTF, 583 em 2?;()“8—2020
R r i

2.° TRIMESTRE:

21

i . Andlises Valor Cumpriment
Parametro Previss | Ferles®®® | w0 | Maximo | Minimo | odo VP (3
Aluminio (ug/L) 1 100% 200 <30 <30 100%
Clostridium perf. (N/100 mL} 1 100% 0 0 0 100%
Ferro {ugl) - - - - - D)
Nitritos {mg/L) - {D)
Antiménio (ug/L) {D)
Arsénio (ug/L} - - (D)
Benzeno (ugil) {D)
Benzo{ajpirenc (ugh) - (D)
Boro {mg/i) - - {D)
Bromatos {ug/L) - {D)
Cédmio {ug) - - - - - {0
Calcio {mg/L Ca) 1 100% - 49 49 100%
Chumbo (ug/) i 100% 10 <3 <3 100%
Cianetos {ug/L) - - - - - {D)
Cobre {mg/L) 1 100% 2 <0,3 <0,3 100%
Crémio (ug/l) - - - - - D)
1,2 - dicloroetano {ug/) - - - - (D)
Dureza lofal (mg/L Ca CO3) 1 100% 250 250 100%
Fiuoretos (mg/L) - - - - (D)
Magnésio {mg/_ Mg) 1 100% 36 30 100%
Merctirio (ug/) - 100% - - - (D)
Manganés (ugh) 1 100% 50 <15 <15 100%
Niguel {ug/t) 1 100% 20 <5 <5 100%
Benzo(b)fiuoranteno (ug/t) - - (D)
Benzofk)fluoranteno (ugh) - - (D)
Benzo{ghi) perifenc (ug/l) - D)
Indeno(1,2,3-cd}pireno {ug/l) - (D)
Selénio {ug/L) (D)
Tetracloroeteno (ug/l) (D)
Tricloroeteno (ug/) {D)
Cloroférmio {ug/L) . - (D)
Bromoférmio (ug/l.) - - {D)
Dibromoclorometanc (ug/l) - - {D)
Bromodiclorometano {ug/L} - - - {D)
Sodio {mg/L) - 100% - - - {D)
Suffatos {mg/L) 1 100% 250 b1 51 100%
Ambnio (mg/l. NO3) 1 100% 0,5 <0,02 <0,02 100%
Oxidabilidade (mg/L Oz) 1 100% 5 <1,5 <1,5 100%
Clovifos {mgh.) - 106% 07 - - (D)
Cloratos {mg/l.) 100% 07 - (D)
Clorfolurédo {ug/lt) - 100% - - - {E)
Dimetoato (ug/lt) 1 100% <0,03 <0,03 100%
Atrazina (ug/t) 1 100% <0,03 <0,03 100%
Bentazona (ug/t) - 100% - - {F)
Clorpirifos (ugi) 1 100% <0,03 <0,03 (G)
Deselilatrazina {ug/l) 1 100% - <0,03 <0,03 100%
Diurdo (ug/t) 1 100% 0,1 <0,03 <0,03 100%
Isoproturéo {ugh.) 1 100% - <0,03 <0,03 100%
Tebuconazole (ug/l) 1 100% - <0,03 <0,03 100%

Pagina 5de 6




RESULTADOS DAS ANALISES - PCQA 2020 — 2.° TRIMESTRE:

CM Alandroal NIPG :7435/20 202(

LLTF 3839 em 26-08-2020

LT
ity

<0,03

Simazina (ug/L) 1 100% 0,1 <0,03 100%
Desefilsimazina {ug/L) 1 100% 0,1 <{(,03 <0,03 100%
Linurdo {ug/L) 1 100% - <(,03 <0,03 100%
Pesticidas Totais (ug/L) 1 100% 0,5 <0,03 <0,03 100%
Radéo {Bg/L) 1 100% 500 <10 <10 100%
Alfa fotal (Bg/L) 1 100% <0,1 <0,04 <0,04 100%
Dose Indicativa {mSv) i 100% 0,10 <0,1 <0,1 100%
ZA 5 -Malhada Alta
Andlises Valor Cumpriment
Paramtro e Roalbades | v | Maximo | Minimo | odo VP (4
Clorpirifos (ug/l) 1 100% - <0,03 <0,03 100% (G)

APRECIAGAO DOS PARAMETROS ANALISADOS - Cl:

Em todos os Sisternas Controlados foram cumpridos os limites ac Valor Paramétrico impostos por Lel para o Confrolo

CL.

Nota D: C Sistema ZA2 — Juromenha, foram dispenisados estes parémetros do controlo de inspegio pela ERSAR pelo

facto de nos dltimos 3 anos as andlises realizadas néo evidenciarem risco de violagéo do VP.

Nota E: De acords com a “Lista de Pesticidas a pesquisar em agua destinada ao consumo humano — triénio
2019/2021" ao abrigo do disposto no decrelo-Lef n°306/2007 de 27 agoslo, alterado pelo Decrefo-Lei n°152/2007, de 7
ltura e veterinaria, para o pesticida Clortolurdo deve ser feila a

de dezembro divulgada pela diregdo geral de agricu
se prevista para o més de

amostragem no Outono-inverno. Assim, a amostragem deste pardmetro enconlira-

novembro.

Nota F: De acordo com a "Lisla de Pesticidas a pesquisar em agua destinada ao consumo humano — Iriénic
-Lei n°306/2007 de 27 agosto, alterado pelo Decrefo-Lei n°1 52/2007, de 7
Bentazona deve ser feita a
-se prevista para o més de

2019/2021" ao abrigo do disposio no decreto
de dezembro divulgada pela diregédo geral de agricultura e veterinaria, para o pesticida
amostragem no Primavera - Qufono. Assim, a amostragem deste pardmetro encontra

novembro.

Nota G: De acordo com a “Lista de Peslicidas a pesquisar em agua destinada ao consumo humano — friénio
°306/2007 de 27 agosto, allerado pelo Decreto-L.ei n°152/2007, de 7
ura e velerinaria, para o pesticida Clorpirifos deve ser feita a
deste parémetro foi antecipada ao resto do controlo de

2019/2021” ao abrigo do disposto no decrefo-Lei n
de dezembro divuigada pela diregdo geral de agricult
amosiragem no Primavera - Verdo. Assim, a amostragem

inspegéo que se ird realizar em dezembro.

Nota 1 - VP (Valor Paramétrico) — significa valgr maximo ou minimo fixado par

a cada um dos paramelros a confrolar, para uma

propriedade, elemento, organismo ou substancia listada na segunda coluna das tabelas do anexo | do Decreto-Lei n.® 306/2007, ,

de 27 de Agosto, tendo em atengio as nolas de rodapé nelas incluidas, e Decreto-Lei 152/2017 de 7 de Dezembro.

Nota 2 — ND — Nio detetado

Edificio Sede do Municipio do Alandroal, 26 agosto 2020

O Presidente da Camara Municipal

v

Jodo Maria Aranha Grilo

Pagina 6 de 6




CM Alandroal NIPG :7435/20 2020,1,LIF,5839 em 26-08-2020

EPAL QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO > oce
Grupo Aguas de Pertugal 1 ’ I50EC 117"01:;

Entidade Gestora Abastecida: CM Alandreal
Ponto de Entrega {PEJ: Ponto de Entrega ao Concelhe de Alandreal

Pontos de Amosiragem (representatives do PE): SALANDO4 - PA de Terana
PERIODC DE COLHEITA: 22 TRIMESTRE f 2020

Parametros N.& Amosiras PCQA Valor determinado Valor Paramétrico N2 Amostras > % Cumprimento
% {Decrete-lei n.2 Vakor Paramétrico Valor Paraméttico
Pravistas fleallzadas Cumprimento Maximo Minimo 15272017}
Pardmetros Controdo dg Rotina R1 3 3 100,00% 0
Cloro restdual dispanivel {mg/l Cla) 1 1 100,005 o5 -
Colifermes totaks (ufc/100 m) 1 1 100,00% [1} 3 o 160,06%
E cofi {ulc/100 1t} 1 1 100,00% [+ o [+ 100,003
Parimetros Controlo de Rotina B2 El k] 180,00% 0
Chelra a 25°C {Falor dil) 1 1 100,005 <1 3 o 100,00%
Condutividade {uS/cm 20°C} 1 1 100,003 556 2500 a 100,003
Cor {mg/L Pt-Co} 1 1 100,80% <2,00 20 o 100,002
Estreptococos fecals (ufe/100mL) ] 1 106,008 o o ] 100,003
Germes serbbios totals 3 22 2C {ufg/mt) 1 1 100,00% o 5/ alteragfo anormal - -
Germes aerdbios totals a 37 1C fufc/mt) 1 i 100,003 0 5/ akteracZo anarmal -
pH (£ Sarensen} 1 1 100,00% 7.5210a 265e49,5 o 100,00%
19,7°C)
Sabor a25 *C {Fator dit.) 1 1 100,002 <I 3 1] 100,0066
Tusvagae {UNT} 1 1 100,005 <0,30 4 0 100,06%
Parametros Controlo de Inspeccda 2 2 100,00% G
Arsénfo{ugfl) 1 1 100,00% 1,95 1c Q 100,00%
Manganés {sgfL} 1 1 100,605 <5.00 50 o 106,00%
Avaliagdo: O valor paramétrica refere-se ac Decreto-Lel 306/2007, de 27 de agosto aiterado pelo Decreto-Llei n? 92/2010, de 26 de julho, & pelo Decreto-Lei n? 1522017, de 7 de dezembro.
Os resultadas analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuids a essa Entidade estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decretolei n.? 306/2007, de 27
de Agosto.
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CM Alandroal NIPG :7435/20 2020,1,LIF,583% em 26-08-2020

EPAL

Grupo Aguas de Portugal

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMARNO arreditagio

]
HOMEC 17015
: Ensalod
Entidade Gestora Abasteclda: CM Alandreal

Ponto de Entrega {PE}: Ponto de Entrega ao Concelho do Alandroal - PE3

Pontos de Amostragem (rapresentatives do PE}: SALANDOR - PA de Aldeia de Marmelos
PERICDO BE COLHEITA: 22 TRIMESTRE / 2020

Parametros N.2 Amostras PCOA Valer determinado Valor Paramétrico NE Amostsas > % Cumprimento
% {Decreto-lein.# Valor Paramétrlca Valor Paramétrico
Pravistas Reallzadas Cumpriments Méximo Wlimo 152/2017)
Pardmetros Controlo de Roting R1 6 & 1090,00% 1]
Clora rasidus! dispanivel {mg/LCla) z 2 100,00 0.5 <01 - -
Colfformes totais {ulc/100 mL} z 2 100,00% 9 o [} 100,00%
€ coli {ufcfi0O mt} 2 2 100,00% o o o 100,00%
Parametros Cantrolo de Ratina R2 9 9 £00,00% 0
Chelro 3 25 °C {Fatar dil.) 1 1 100,00% < 3 1] 100,00%
Condutividade (usfem 20°C) 1 1 100,004 €09 2500 0 100,008
Cor {mg/L Pt-Ca) 1 H 106,005 <2,00 20 1] 100,003
Estreptococos fecals [ufe/100 ML) 1 1 100,063 0 3 [ 100,00%
Gormes aerdblos totals a 22 °C {ufc/mL) 1 1 100,005 o $/ alteragio anarmat - -
Germes aerdblos totals a 37 °C {ufefmL) 1 1 160,003 a 5/ alteracio anormal -
pH {E.5rensan) 1 1 100,003 7,69(s 2652395 o 109,00%
21,370
Sabar 2 25 °C (Fator dil.} 1 1 100,00% <1 3 o 100,008
Turvagde {UNT) 1 1 100,005 <030 4 a 100,003
Parametros Controlo de Inspecgio 5 5 100,00% o
Arsénlo (ug/t) H 1 100,00% 3,87 15 bl 100,005
Fermo {yig/L) 1 3 100,00% <20,0 200 ] 100,003
Manganés {pg/L) 1 1 100,00% 22,9 50 [ 100,005
Nitratos fmg/L) 1 1 100,008 7,54 50 o 100,00%
Pesticldas total {ug/L) 1 1 100,00% < malor dos 0,50 0 100,00%
Lo

Bentazons {k/L) 1 1 100,00% <0030 gio 0 100,00%

Clorpirlias {pafl) i 1 100,00% <0,030 ¢l10 [ 100,005
Avaliagdo: O valor paramétrico refere-se ao Decreto-lef 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreta-Lei ne $2/2010, de 26 de juiho, e pela Decreto-Lel n® 152/2017, de 7 de dezembro.
Os rasultados analiticos apresentados evidenciam gque a dgua distribuide & essa Entidade ests em conformidade com as normas de gualidade estabelecidas no Decreto-lel n.2 306/2007, de 27
de Agosta.
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